Osnovna $ola Domzale
Bistriska 19
1230 Domzale

POZARNIRED
OSNOVNE SOLE DOMZALE

Ljubljana, december 2013



Na osnovi dologil Zakona o varstvu pred pozarom (Ur. list RS &t. 71/93, 87/01,
105/06, 03/07, 09/11, 83/12), in Pravilnika o poZzarnem redu (Ur.l. RS, §t. 52/07,
34/11, 101/11) in Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov
varstva pred pozarom (Ur. I. RS, $t. 32/11) odrejam za 0OS Domzale, Bistriska 19,
Domzale nasledn;ji:

POZARNI RED
I. SPLOSNO:
1. ¢len

Pozarni red, njegove spremembe in dopolnitve sprejema ravnatelj Osnovne $ole
Domzale.

Naloge poobladéene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom izvaja na
osnovi sklenjene pogodbe podjetie MIKROTOP d.o.o., Ljubljana.

2. ¢len

Varstvo pred poZarom v smislu doloéil tega poZarnega reda obsega ukrepe, ki naj:
- zavarujejo Zivljenje ljudi in premoZenje pred nastankom poZarom

- sanirajo in izbolj$ajo stanje varstva pred pozarom

- organizirajo in izvajajo varstvo pred pozarom

- krepijo preventivno dejavnost na podroc¢ju poZarne varnosti.

Il. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POZAROM:
3. ¢len

Za izvajanje dolo&il tega poZarnega reda so pristojni in odgovorni predvsem:
- ravnatelj Sole

- pomocnika ravnatelja, vodja podruzni¢ne Sole

- neposredni vodje

- poobladéena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom

- oseba odgovorna za gasenje zacCetnih poZarov in izvajanje evakuacije

- ostali zaposleni

- najemniki prostorov Sole
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. Ravnatel;j:
4. ¢len

Ravnatelj je dolZan zlasti:

- skrbeti za zakonitost dela pri izvajanju in pospe$evanju varstva pred poZzarom

- odrejati ustrezni pozZarni red, njegove spremembe in dopolnitve

- pooblastiti odgovorno osebo za izvajanje ukrepov varstva pred poZarom

- na osnovi dolog&il tega pozarnega reda odrejati ustrezna navodila ter druge
izvedbene akte

- voditi nadzor nad vodilnimi in drugimi njemu odgovornimi delavci, da vsak na
svojem delovnem podro&ju in v okviru svojih nalog, skrbi za opravijanje nalog s
podrodja varstva pred pozarom



skrbeti za izvajanje obveznosti do inSpektorjev poZarne varnosti

skrbeti za uvedbo postopka zoper odgovorne delavce zaradi krsitve delovne
dolZnosti zaradi neizvajanja ali neupostevanja ukrepov varstva pred pozarom
odobriti program usposabljanja zaposlenih za varstvo pred pozarom

skrbeti za opravljanje drugih zadev, ki so dolo¢ene s poZarnim redom in drugimi
akti.

v objektu je pred pri¢etkom del, ki lahko povzrogijo pozar, ravnatelj dolzan
obvestiti pooblag&eno osebo za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom, da le-
ta vro&i (in po potrebi prilagodi) navodila za posameznike, ki v objektu obcasno
opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzroCijo pozar, izvajalcu
pozarno nevarnih del

pred pricetkom izvajanja del s toplotnimi ucinki (varjenje, rezanje, brusenje,
uporabo odprtega plamena, segrevanje povrsin z razli¢nimi delci) je ravnatelj
dolZan o tem obvestiti pooblag&eno osebo za izvajanje ukrepov varstva pred
pozZarom.

2. Pomoénika ravnatelja, vodja podruzniéne Sole

5. ¢len

Pomoénika ravnatelja, vodja podruzni¢ne Sole so odgovorni:

za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom v svoji enoti

vodenje nadzora nad njemu odgovornimi delavci, da vsak na svojem delovnem
podrogju in v okviru svojih nalog, skrbi za opravljanje nalog s podrocja varstva
pred pozarom

za predlaganje uvedbe postopka zoper delavce, zaradi krsitve delovne dolznosti
zaradi neizvajanja ali neupostevanja ukrepov varstva pred pozarom

za udeleZevanje na predavanjih, seminarjih in drugih oblikah poucevanja, ki se
organizirajo zaradi izpopolnjevanja poZarne varnosti

da so vsi njemu podrejeni delavci pouéeni o njihovih nalogah na podrocju
varstva pred poZarom in nalogah, ki jih imajo pri evakuaciji objekta.

da se pred vsakim delom, kjer se bodo izvajala dela s toplotnimi ucinki pred
pricetkom del opravi ogled mesta izvajanja del in izvajalcem priskrbi dovoljenje
za izvajanje del s toplotnimi uginki, ki ga izda pooblagfena oseba za izvajanje
ukrepov varstva pred pozarom

da predlaga ravnatelju izvedbo ukrepov, ki bi izboljSali stanje na podrocju
varstva pred pozarom

za pooblasgeni pregled elektriéne instalacije na vsakih 8 let ali po vsaki
spremembi napeljave,

da se strelovodne naprave vzdrzujejo in opravljajo meritve v skladu z dolocili
zakonov in predpisov v rokih, ki niso dalj$i od 4 let

da se plinske instalacije in plinska trosila redno vzdrZujejo ter da se 1 x letno
opravi preizkus plinotesnosti plinske instalacije ter plinskega trosila (plinska
kotlovnica, kuhinja)

da se ro&ni gasilni aparati redno pregledujejo s strani pooblastenega podjetja,
da se hidranti redno pregledujejo in preizkusajo s strani pooblas¢enega podjetja
da se vgrajeni sistemi aktivne pozarne za$Cite (javljalci pozara, varnostna
razsvetljava) redno vzdrzujejo ter da se periodi¢no pridobivajo potrdila o
brezhibnem delovanju (javljalci poZara na 5 let, varnostna razsvetijava na 2 leti)
s strani pooblascenih preglednikov

za opravljanje drugih nalog, ki so mu dane na podrocju varstva pred poZarom
na podlagi doloéil tega pozarnega reda in drugih aktov



3. Neposredni vodje (vodja kuhinje)
6. ¢len

Neposredni vodja skrbi predvsem:

- zaizvajanje ukrepov varstva pred pozarom v svoji skupini

- za Gistoto delovnih prostorov in sredstev,v zaradi zmanjSevanja moznosti za
nastanek pozara

- za prost in neoviran dostop do ro¢nih gasilnih aparatov, hidrantov in drugih
sredstev za gaSenje poZara, ter do glavnih elektricnih stikal v delovnem
prostoru

- za prost in neoviran dostop do vseh glavnih, stranskih in zasilnih izhodov

- za uporabo najprimernej$ega nacina dela, varnostnih ukrepov in opozarjanja
delavcev na pravilno ravnanje s postopki dela in materiala, ki bi lahko povzroCil
pozar

- za odstranitev delavca, ki na ponovno opozorilo ne uposteva ukrepov varstva
pred pozarom

- za predlaganje uvedbe postopka, zaradi krSitve delovnih dolZnosti, zoper
delavce, ki ne upostevajo predpisov varstva pred pozarom

- za udelezevanje na predavanjih, seminarjih in tecajih, ki se organizirajo zaradi
izpopolnjevanja iz varstva pred pozarom

- da ob zaklju¢ku delovnega Casa pregleda prostore, Ce so naprave in stroji
izklju€eni ter zaprti vsi plinski uporabniki

- za opravljanje drugih nalog, ki so mu dane na podrocju varstva pred poZarom
na podlagi dolodil tega pozarnega reda in drugih aktov.

Neposredni vodja je na svojem delovnem podro¢ju osebno odgovoren za dosledno
in pravodasno izvrSitev nalog in ukrepov varstva pred pozarom, ki jih od njega
zahteva ta pozarni red in drugi akti.

Za neposrednega vodjo se v smislu dolocil tega pozarnega reda Steje vsak tisti
delavec, ki neposredno vodi, instruira in nadzoruje opravljanje kateregakoli dela.

4. Pooblaséena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom:
7. ¢len

Naloge pooblagtene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom so

predvsem:

- skrbeti za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom, ki jih doloCajo zakoni,
splosni predpisi, dolocbe tega poZarnega reda in drugi akti

- raziskovati ali organizirati raziskavo vzrokov nastanka pozara ter predlagati
ukrepe za njihovo odpravo in preprecevanje

- izdelati program usposabljanja zaposlenih za varstvo pred poZzarom in izvajati
izobrazevanje in usposabljanje zaposlenih

- voditi nadzor nad uporabnostjo in ucinkovitostjo naprav za gasenje pozara,
reSevanje ljudi in premoZenja

- dajati mnenja in predloge pri izdelavi idejnih nacrtov za zgradbe in druge
objekte, ter za spremembo delovnega procesa v zvezi z izvajanjem predpisov
varstva pred pozarom

- voditi nadzor nad stanjem varstva pred pozarom v objektih vseh enot Sole in
zahtevati odpravo pomanijkljivosti, ki predstavljajo nevarnost pozara



predlagati ukrepe in nadzirati izvajanje ukrepov varstva pred poZarom pri raznih
delih

prepovedati uporabo sredstev za delo in izvajanje del, ¢e upravi¢eno sklepa, da
bi taka uporaba oziroma izvajanje povzro€ilo nastanek pozara

zahtevati sodelovanje zaposlenih pri organiziranju in izvajanju varnosti pred
pozarom

prijaviti ravnatelju vsakega zaposlenega, ki ne ravna v skladu z navodili in
dolocili tega pozarnega reda

po predhodnem obvestilu ravnatelja, da se bodo v objektu Sole opravljala dela,
ki lahko povzrodijo pozar je pooblaséena oseba za izvajanje ukrepov varstva
pred pozarom dolzna izvajalcu pozarno nevarnih del izroCiti Navodila za
posameznike, ki v objektu ob&asno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki
lahko povzroc€ijo pozar

po predhodnem obvestilu ravnatelja, da se bodo v objektu sole opravila dela s
toplotnimi udinki je pooblasfena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred
poZzarom dolzna izvajalcu del izdati pisno dovoljenje s programom ukrepov
(dovoljenje za izvajanje del s toplotnimi uginki)

organizirati in izvajati vodenje predpisanih evidenc.

5. Oseba odgovorna za gasenje zacetnih pozarov in izvajanje evakuacije

8. clen

Naloge in odgovornosti oseb odgovornih za gasenje zacetnih pozarov in izvajanje
evakuacije:

da stalno izpopolnjuje svoje znanje iz varstva pred poZarom in da se obvezno
udeleZuje izobrazevanja in preverjanja znanja iz varstva pred pozarom

da sodeluje pri letnih prakti¢nih usposabljanjih za izvajanje evakuacije iz objekta
da skrbi za proste poti umika iz objekta (hodniki, stopnisca) ter proste dostope
za intervencijska vozila

da opozarja zaposlene in druge osebe v objektu na nevarnost pozara zaradi
nepravilnega dela ali nespostovanje drugih doloCil poZarnega varstva

da sodeluje pri kontrolnih pregledih, ki jih opravlja pooblasena oseba za
izvajanje ukrepov varstva pred poZarom in organizira odpravo ugotovijenih
pomanjkljivosti

da obvesti vse osebe v objektu o pozZaru

da organizira gasenje zacetnega pozara do prihoda gasilcev

da na $tevilko 112 posreduje podatke o lokaciji in razSirjenosti poZara v objektu
ter o ogrozenosti oseb v zgradbi

da zagotovi izklop elektricnih naprav ter zaprtje glavne plinske poZarne pipe v
primeru poZara

da organizira prvo pomo¢ v primeru poskodb pri evakuaciji

da sodeluje in uposteva navodila vodje gasilske intervencije

da skrbi za opravljanje drugih nalog, ki so mu dane na podroju varstva pred
poZarom na podlagi dologil tega pozarnega reda



9. ¢clen

Osebe odgovorne za gasenje zacetnih poZarov in izvajanje evakuacije so doloCene
za OS Domzale in POS Domzale v lhanu ter navede v prilogi- evidencnem listu
tega pozarnega reda.

6. Dolznosti ostalih zaposlenih - delavcev:
10. clen

Delavec je dolZzan opravljati delo tako, da z njim ne povzroCa moznosti nastanka

pozara ter:

- se pri svojem delu ravnati v skladu z navodili in predpisi o varstvu pred pozZarom

- skrbeti za gistodo strojev in drugih delovnih naprav in prostorov zato, da
odpadne snovi ne bi bile nevarnost za povzrocitev pozara

- zahtevati od neposrednega vodje dela odpravo napak ali pomanjkljivosti, ki bi
lahko povzrogile nastanek pozara

- prijaviti napake, ki bi lahko povzrogile nastanek poZara neposrednemu vodii

- prenehati z delom, &e preti neposredna nevarnost za poZar na delovnem mestu
in o tem obvestiti neposrednega vodjo

- odstraniti ugotovljeno nevarnost ali pogasiti poZar, e to lahko stori brez
nevarnosti za sebe ali za ostale delavce, e tega ne more, mora takoj obvestiti
neposrednega vodjo

- opravljati naloge, ki so mu dane v skladu s tem pozarnim redom in z drugimi
akti

- sodelovati pri evakuaciji iz objekta v primeru pozara

- seznaniti se z oceno pozarne ogrozenosti, PoZarnim nacrtom in Nacrtom
evakuacije ter njegovimi nalogami.

Ce delavec kljub opozorilom neposrednega vodje dela ne ravna v skladu z ukrepi o
varstvu pred pozarom ali v svojem ravnanju ogroZa sodelavce ali lastnino Sole, mu
mora neposredni vodja prepovedati nadalinje delo in predlagati uvedbo
disciplinskega postopka.

Neizvajanje ukrepov varstva pred pozarom velja za huj$o krsitev delovnih razmerij,
za katero se lahko izreée disciplinska kazen, prenehanje delovnega razmerja.

7. Najemniki prostorov Sole:
11. ¢len

Naloge, odgovornosti in ukrepi, ki jo jih dolzni zagotoviti najemniki ob uporabi

prostorov $ole:

- vsi najemniki prostorov Sole ($portna drustva, skupine rekreativcev in ostali
najemniki) se morajo seznaniti s pozarnim redom Sole

- tovrstna seznanitev uporabnikov s poZarnim redom je sestavni del evidence
pozarnega reda

- vsi najemniki prostorov $ole morajo biti seznanjeni z evakuacijskimi potmi iz
najetih prostorov objekta do izhoda



- vse najemniki prostorov Sole morajo upostevati prepoved kajenja, varjenja,
rezanja, brusenja, uporabe odprtega plamena- ognja, segrevanja povrsin ali
prostorov z razliénimi grelci v prostorih Sole

- vsi najemniki prostorov Sole so dolzni zagotoviti, da so vse poti umika iz
prostorov $ole v ¢asu njihovega najema proste in prehodne

- vsi najemniki prostorov $ole so dolzni pred zapustitvijo prostorov $ole preveriti,
¢e so izklopljene vse elektricne naprave in |ugi, ki so jih pri najemu uporabljali

- vsi najemniki prostorov $ole so dolzni poskrbeti, da se v primeru pozara vse
osebe umaknejo iz objekta ter da se na Stevilko 112 posreduje podatke o
pozaru (lokacija in razsirjenost pozara)

- v primeru, da so najemniki prireditelji javnega shoda ali prireditve na kateri je
nevarnost, da izbruhne pozar ali pride do eksplozije so dolZni zagotoviti pozarno
strazo

lIl. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM
Ukrepi za varstvo pred pozarom
12. ¢len

Izdelajo se izvle¢ki pozarnega reda, ki morajo vsebovati sploSne podatke o
organizaciji varstva pred pozarom, ukrepih za varstvo pred poZarom in navodilih za
ravnanje v primeru pozara in morajo biti prilagojeni prostoru v katerem se nahajajo.
Izvlecki pozarnega reda morajo biti izdelani na formatu A4 ali A3, obrobljeni z 10
mm Sirokim rdec¢im robom in obeSeni na vidnih mestih v prostorin posameznih
objektov.

13. ¢clen

Pozarni red je potrebno spreminjati in dopolnjevati ob vsakem pojavu ali
spremembah, ki bi lahko vplivale na ukrepe in nadin varstva pred pozarom. Z
PozZarnim redom je potrebno seznaniti vse zaposlene. Zaposleni delavci svojo
seznanitev potrdijo s podpisom obrazca, ki je priloga tega pozarnega reda.

14. ¢len

Zaradi ugotavljanja vzrokov nastanka poZzarov in zaradi preventivhega ukrepanja in
predpisovanja ukrepov za prepreditev ponovnega nastanka pozara je potrebno
voditi evidenco o pozarih na obrazcu, ki je priloga tega pozZarnega reda.

15. ¢len

Izdela se pozarni nacrt za vsako enoto $ole, v katerem se v grafi¢ni obliki prikaze
objekt in oznadijo nevarnosti in sredstva ter naprave za preventivo in aktivho
pozarno zascito.

Podpisan izvod PozZarnega nacrta se izroCi gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko
sluzbo na obmodju objekta.



16. ¢len

lzdela se nacért evakuacije za vsako enoto Sole, v katerem mora biti vrisan polozaj
posameznega prostora, evakuacijska pot, zbirno mesto in mesta kjer so
nameséene naprave, oprema in sredstva za gasenje ter polozaj ro¢nih javljalnikov
pozara. Nacrt evakuacije mora biti izobeSen v vsaki sobi ali prostoru kjer se zbirajo
ali zadrzujejo zaposleni in otroci.

17. ¢len

Izdelajo se navodila za posameznike, ki v objektu ob&asno opravljajo storitvene ali
druge dejavnosti, ki lahko povzrogijo pozar. Pred priCetkom del morajo v 1.
odstavku 17. ¢&lena tega pozarnega reda navedene osebe dobiti svoj izvod
navodila. Prejetje teh navodil mora izvajalec del potrditi s svojim podpisom, kar je
potrebno evidentirati v prilogi poZzarnega reda.

Pred pricetkom del je za vroCitev navodil posameznikom, ki v objektu obcasno
opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzroCijo pozar zadolZena
pooblaséena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred poZarom.

18. ¢len

Prostori, ki se zaklepajo morajo imeti dvojnike kljucev.
Vhodi in prehodi morajo biti ustrezno oznaceni, prehodni in Cisti.
Vrata, ki vodijo izven objekta se morajo odpirati navzven in imeti oznako izhod.

19. élen

lzvajanje del s toplotnimi ucinki (varjenje, rezanje, bruSenje, uporaba odprtega
plamena, segrevanje povrsin z raznimi grelci) ter ostala dela, ki lahko povzrocijo
pozar s lahko v prostorih $ole priénejo Sele potem, ko si izvajalec pridobi pisno
dovoljenje s programom ukrepov od pooblasCene osebe za izvajanje ukrepov
varstva pred pozarom (Priloga — Dovoljenje za izvajanje del s toplotnimi ucinki).

20. ¢len

Vse elektricne, strojne in plinske napeljave in naprave v objektih Sole morajo biti
izvedene in vzdrzevane v skladu z veljavnimi predpisi in navodili proizvajalcev.
Vzdrzevanje in popravila instalacij in naprav lahko opravijajo samo delavci, ki so za
to ustrezno usposobljeni.

Vzdrzevalna dela se lahko opravljajo samo takrat, ko stroji in naprave niso pod
napetostjo.

21. ¢len

Sredstva in opremo za gasenje (gasilne aparate, hidrantno omrezje) je potrebno
redno vzdrZevati in servisirati s strani pooblasenega izvajalca v rokih, ki jih doloCa
proizvajalec in ne smejo biti dalj$i od enega leta razen za novo nabavljene gasilnike
za katere je rok za prvi pregled 2 leti. Servis se opravi tudi po vsaki uporabi
(gasenje, nenamerna sprozitev, ipd.). Datum ponovnega pregleda se Steje od
takrat, ko je bil gasilnik napolnjen in ponovno pregledan. Prav tako je potrebno
redno vzdrZevati, pregledovati ter preizku$ati tudi vse vgrajene sisteme aktivne
pozarne zascite.



O vzdrZzevanju in pregledih naprav ter opreme za ga$enje in vgrajenih sistemih
aktivne poZarne zasgite se vodi evidenca, ki je priloga temu pozarnemu redu.

22. ¢élen

Strelovodne naprave je potrebo vzdrZevati in opravljati meritve v skladu z dologili
zakonov in predpisov v rokih, ki ne smejo biti daljsi od $tirih let. O pregledovanju in
meritvah strelovodne naprave se vodi evidenca, ki je priloga temu pozarnemu redu.

23. clen
Kajenje je v vseh prostorih in objektih Sole prepovedano.

24. clen

Elektricne omarice:

- vstop v prostore z elektricnimi omaricami je dovoljen le osebam, ki imajo v zvezi
z elektriko dolo&ene zadolzitve (vzdrZzevalec, serviserji, odgovorna oseba,...),

- redno je potrebno opravljati predvidene preglede,

- delodajalec mora zagotoviti da elektricne instalacije pred zaCetkom opravljanja
dejavnosti pregleda pooblas¢ena oseba in izda potrdilo, iz katerega je razvidno,
da so elektriéne instalacije nacrtovane in izvedene v skladu s tehniCnimi predpisi
in standardi.

- e se opravlja adaptacija, spremembe, dograditve na elektriCnih instalacija je
potrebno za adaptirani, spremenjeni ali dograjeni del elektricne instalacije
opraviti ponovne meritve in izdati potrdilo, da so elektricne instalacije
nadrtovane in izvedene v skladu s tehni¢nimi predpisi in standardi,

25. ¢len

Upravno administrativni prostori (pisarne, zbornice):

- morajo biti redno &isceni,

- prepovedano je shranjevanje nevarnih snovi v upravno administrativnih
prostorih,

- dnevno morajo biti vizualno pregledovani s strani zaposlenih, ki morajo vsako
opazeno nepravilnost takoj sporogiti neposredno nadrejenemu,

- prepovedana je uporaba odprtega ognja,

- prepovedano je kajenje,

- prepovedana je uporaba dodatnih grelnih teles, razen Ce se za to pridobi
ustrezno dovoljenje s strani ravnatelja ali pooblaS¢ene osebe za izvajanje
ukrepov varstva pred pozarom.

26. ¢len

Tehniéno skladi§éni prostori (kuhinje, delavnice vzdrZevalcev, skladiS¢a):

- zagotovljen mora biti dostop do ro¢nih gasilnih aparatov, hidrantov, elektriCnih
omaric ter prehodnost evakuacijskih poti in izhodov v Sirini najmanj 0,7 metra.

- delovna mesta morajo imeti vedno zagotovljen prost prehod, tako, da se je
mozno v primeru pozara varno odstraniti z ogrozenega obmocja,

- pri ravnanju z nevarnimi snovmi, ki se uporabljajo pri delu v kuhinji in ¢iSCenju
prostorov, je potrebno dosledno upostevati vse zahteve z varnostnega lista za
posamezno nevarno snov



- po zakljuku dela je potrebno preveriti izklop vseh strojev, ki bi lahko povzrocili
pozar,

- s strani zaposlenih morajo biti delovni prostori dnevno vizualno pregledovani,
zaposleni morajo vsako opazeno nepravilnost takoj sporociti neposredno
nadrejenemu,

- za dnevni nadzor stanja tehni¢no skladi§¢nih prostorih je zadolzen pomocnik
ravnatelja in vodja podruzni¢ne Sole.

27. clen

Prostori za vzgojno-izobraZevalno dejavnost (ucilnice, telovadnice, garderobe s

sanitarijami):

- zagotovljen mora biti dostop do ro¢nih gasilnih aparatov, hidrantov, elektricnih
omaric ter prehodnost evakuacijskih poti in izhodov v $irini najmanj 0,7m,

- s strani zaposlenih morajo biti prostori kjer se opravlja vzgojno varstvena
dejavnost dnevno vizualno pregledani,

- zaposleni morajo vsako ugotovljeno nepravilnost takoj sporociti nadrejeni osebi.

IV. KONTROLA NAD I1ZVAJANJEM UKREPOV VARSTVA PRED POZAROM
28. ¢len

Kontrolo nad izvajanjem ukrepov varstva pred poZarom izvajajo:

- vsak delavec je dolzan pred pricetkom dela, med delom in po zakljucku dela
izvrsiti kontrolo svojega in bliznjega delovnega mesta

- ravnatelj Sole, pomo¢nika ravnatelja, vodja podruzni¢ne $ole in neposredni
vodje v skladu z njihovi nalogami, opredeljenimi v tem pozarnem redu

- poobladéena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom izvaja
periodiéne preglede enkrat na Sest mesecev. O teh kontrolah se vodijo kontrolni
listi, ki so priloga tega PoZarnega reda.

V. ODSTRANJEVANJE VSEH GORLJIVIH SNOVI, KI NISO POTREBNE ZA
NEMOTEN POTEK DELA IZ POZARNO OGROZENIH PROSTOROV:
29. ¢len
Iz vseh prostorov $ole je potrebno dnevno odstranjevati vso embalaZzo, pisarniski
papir in ostali gorljivi material, ki po nepotrebnem povecuje pozarno obremenitev.
Ta material se mora odlagati v zato namenjene kovinske zaboje. Zaboji morajo biti
negorljivi ter morajo imeti negorljiv pokrov, zaboj mora biti stalno zaprt.

30. ¢len

Mastne krpe se ne smejo odlagati v koSe za smeti, ampak vedno v zato namenjene
kovinske zaprte posode, lo¢eno od kartonaste oz. gorljive embalaze.



31. ¢len

Posode od barv in lakov, topil ter ostanki barve in lakov se morajo shranjevati v za
to namenjenih kovinskih posodah z pokrovom lo€eno od ostalih odpadkov. Prostor
z takimi odpadki mora biti ustrezno prezraCevan.

VI. PREDVIDENO STEVILO UPORABNIKOV GLEDE NA NAMEMBNOST
STAVBE OZ. PROSTOROV V NJEJ:

32. ¢len

V prostorih Osnovne $ole DomZale se v posameznih enotah lahko naenkrat nahaja:
- v matiéni $oli: do 750 oseb (675 otrok, 75 zaposlenih)
- v podruzniéni $oli: do 150 oseb (137 otrok, 13 zaposlenih)

VIl. UKREPI ZARADI NEVARNOSTI EKSPLOZIJE, GORLJIVIH ODPADKOV,
ELEKTRICNIH, PLINSKIH NAPRAV IN DRUGIH VIROV VZIGA:

33. élen

Uporaba in skladi§enje nevarnih snovi:

- gorljive in nevarne snovi se lahko skladis€ijo samo v zato namenjenih in
opremljenih prostorih

- vse nevarne snovi morajo imeti varnostni list, ki mora biti shranjen v prostoru,
kjer se uporabljajo in skladi§¢ijo nevarne snovi (z njim morajo biti seznanjeni vsi
uporabniki nevarne snovi),

- na delovnem mestu se lahko shrani samo nujno potrebna koliCina snovi za
dnevno uporabo,

- nevarne snovi, ki niso v uporabi, morajo biti ves ¢as tesno zaprte in shranjene v
posebno oznadenih in v zato namenjenih prostorih.

34. ¢len

Plinske instalacije in plinska tro$ila morajo biti redno pregledane in servisirane s
strani za to pooblascenih oseb.

Preizkus plinotesnosti plinske instalacije in troSil se opravi 1x letno, pri montaZi
novih plinskih porabnikov ter po odpravi napak na opremi, pri kateri se uporablja
plin. Te preizkuse opravljajo poobladCene osebe.

35. ¢len

V vseh prostorih $ole morata vedno biti zagotovljena red in Cisto¢a. Zato je

potrebno zagotoviti:

- redno ¢&is¢enje delovnega mesta in skupnih prostorov,

- redno odstranjevati prah, ki se nabira v razli¢nih kanalih in jagkih ter na policah,

- redno ¢iS¢enje notranjosti prezracevalnih kanalov (kuhinjski odsesovalni kanali
in nape),

- vsakodnevno odstranjevanje lahko vnetljivih odpadkov,

- odlaganje odpadkov v negorljive kontejnerje,

- odlaganje mastnih krp v zaprte kovinske posode,



- omogoditi prost dostop do hidrantov ter ro¢nih gasilnih aparatov,

- dostopi do zapornih ventilov in stikal ter do naprav za varstvo pred pozarom
morajo biti vedno prosti,

- prepovedati uporabo kuhalnikov v prostorih, ki niso izrecno odobreni,

- v blizini grelnih teles ne sme biti vnetljivih snovi, ki bi se lahko zaradi virov
toplote vnele,

- zaposleni morajo zapustiti delovho mesto Sele takrat, ko se prepricajo, da ne
obstaja moznost za nastanek pozara ali eksplozije.

36. ¢len

V kotlovnicah in podobnih prostorih, je prepovedano hraniti goriva, maziva ali
kaksen drug gorljiv material. Vsi ti prostori morajo biti isti, redno vzdrzevani, tla v
teh prostorih pa brez madezev oz. ostankov gorljivih tekoCin.

37. ¢len

V primeru izvajanja del s toplotnimi ucinki (varjenje, rezanje, brusenje, uporaba

odprtega plamena, segrevanje povrin z razliénimi grelci,...) in pri delih, ki lahko

povzrodijo poZar je potrebno pridobiti pisno dovoljenje za izvajanje del s toplotnimi

uinki (obrazec - priloga), v dologenih primerih pa tudi zagotoviti pozarno strazo.

Pozarno strazo mora zagotoviti:

- kdor pretaka koli¢ine nad 10 m? lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov

- kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v
prostoru, ki je nevaren za poZzar in ni posebej prilagojen za ta opravila.

Pozarno straZo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo.

Sola nima lastnih oseb za opravljanje poZarne straze.

PoZarna straZa se mora izvajati dokler traja pove€ana pozarna nevarnost.

VIIl. UKREPI ZA VARNO EVAKUACIJO IN HITRO INTERVENCIJO :
38. ¢élen

Oseba, ki je odkrila pozar je dolzna:

- pogasiti zadetni poZar, &e to lahko stori brez nevarnosti zase ali drugega.

- &e to ni mozno, takoj obvestiti vse zaposlene z glasnim vzklikom pozar, obvestiti
nadrejene osebe, obvestiti osebo odgovorno za gaSenje zacetnih pozarov in
izvajanje evakuacije in Center za obve$¢anje (112). Pri obvescanju je potrebno
podati sledece podatke:

- ime osebe, ki javija o pozaru,

- naravo pozara in vrsto vnetega materiala,
- obseg pozara,

- morebitno ogrozenost ljudi,

- lokacijo pozara.



39. ¢len

Ce pozara ni mozno omejiti Ze v zacetni fazi, je potrebno pri¢eti z izvajanjem

evakuacije iz vseh ogrozenih prostorov.

V gasu po alarmiranju in do prihoda intervencijske enote je potrebno nemudoma

poskrbeti za varen umik na prosto vseh ogrozenih.

Po umiku naj bodo vrata v ogroZene prostore in v prostore s povecanim pozarnim

tveganjem zaprta.

Do prihoda gasilcev je potrebno:

- zapreti glavno plinsko pozarno pipo ter glavna elektricna stikala

- reSevati ogroZene osebe,

- odstraniti posode z nevarnimi snovmi

- zadeti z odstranjevanjem ostalih gorljivin predmetov,

- pristopiti gasenju poZara z vsemi razpolozljivimi sredstvi,

- izprazniti dovozne in postavitvene povrsine za gasilce,

- ob prihodu intervencijske enote je gasilce potrebno seznaniti s stanjem v
objektu in jim omogoditi dostop v objekt,

- osebe, ki ne sodelujejo pri gasenju poZara se morajo odstraniti iz ogroZzenega
obmodja.

[X. DRUGI PREVENTIVNI IN AKTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POZAROM,
NACIN IN KONTROLA 1ZVAJANJA TEH UKREPOV:

40. ¢len
Ukrepi za varstvo pred pozarom

Da bi se zmanj$ala moZnost nastanka ali razSiritve poZara se dolocijo predvsem

naslednji ukrepi:

1. vzdrZevalna dela se lahko opravljajo samo takrat, ko stroji in naprave niso pod
napetostjo.

2. dnevno je potrebno odstraniti iz prostorov ves odpadni material, ki bi lahko
povzro&il pozar (mastne krpe, embalaza, papir, ...).

3. prepovedano je zlaganje materiala ob svetila in druge vrocCe naprave.

4. kajenje je v vseh prostorih Sole prepovedano.

5. nevarne shovi, ki se uporabljagjo v $oli je potrebno skladisCiti v za to
namenjenem skladi§¢u, ki mora biti urejeno v skladu s predpisi. Na delovnih
mestih, kjer se nevarne snovi uporablja se lahko nahaja le manjSa koliCina
(dnevna poraba) teh snovi.

Kontrolo izvajanja ukrepov izvajajo dnevno pomo¢nik ravnatelja, vodja podruznicne
$ole, neposredni vodja. Poobladena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred
pozarom izvaja polletne kontrole.



X. NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POZARA:

41. ¢len

Delavec $ole ali druga oseba, ki se nahaja v prostorih Sole in opazi, da grozi
neposredna nevarnost pozara oziroma kdor opazi pozar, mora nevarnost odstraniti
oziroma pozar pogasiti, ¢e to lahko stori sam, brez nevarnosti zase ali za druge
osebe.

42. clen

Oseba, ki ni zaposlena v $oli, ki se nahaja v prostorih Sole in opazi nevarnost
pozara ali pozar, pa ne more sama odstraniti nevarnosti ali pogasiti pozar, brez
nevarnosti zase ali druge osebe, mora o tem takoj obvestite najblizjega delavca
Sole in zapustiti prostore Sole.

43. clen

Delavec $ole, ki se nahaja v prostorih $ole in opazi nevarnost pozara ali pozar, pa

ne more sam odstraniti nevarnosti oziroma pogasiti pozar, brez nevarnosti zase ali

druge osebe, je takoj dolzan obvestiti neposrednega vodjo in osebo odgovorno za
gasenje zacetni pozarov in izvajanje evakuacije.

Neposredni vodja ali oseba za ga$enje zaletni pozarov in izvajanje nacrta

evakuacije je v takem primeru dolzan skupaj z delavci Sole:

- opozoriti ostale osebe v objektu o nastalem pozaru.

- takoj obvestiti Center za obve$éanje na telefonsko Stevilko 112, ¢e ugotovi, da
ne bo mogel pogasiti poZara z razpoloZljivimi sredstvi in ljudmi. Obvestilo o
poZaru mora vsebovati toéne podatke o lokaciji objekta v katerem je pozar
nastal, o velikosti poZara in materialu, ki ga je poZar zajel, podatke o prijavitelju
pozara in podatke o ogrozenosti loveskih Zivljen;.

- poskrbeti, da se zapre plinska poZarna pipa.

- lzvesti evakuacijo oseb iz objekta v skladu z Nacrtom evakuacije in preveriti, Ce
sO vsi ogrozeni prostori izpraznjeni.

- pogasiti pozar z razpoloZljivimi sredstvi in ljudmi, &e pri tem niso v nevarnosti
zaposleni, ki gasijo.

- izklopiti elektriéni tok v ogroZzenem obmo¢ju ali v celotnem objektu.

- pomagati ranjenim ali poskodovanim

- odstraniti ovire, ki bi preprecevale ali oteZevale dostop intervencijskim vozilom.

44. ¢len

O vsaki nevarnosti za nastanek pozara, oziroma o nastalem pozaru, mora delavec
obvestiti ravnatelja ta pa osebo za gasenje zaCetnih poZarov in izvajanja nacrta
evakuacije ali pooblaséeno osebo za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom, pa
Ceprav je bila nevarnost Ze odstranjena oziroma poZar pogasen. Obenem je
delavec dolZan sporoditi tudi, katera sredstva za gasenje so bila uporabljena.



45, ¢len

V primeru, ko gasenje pozara opravija gasilska enota, so delavci Sole dolzni
sodelovati z gasilci pri gasenju poZara in v celoti izpolnjevati ukaze in navodila
vodje gasenja - poveljnika gasilske enote, ki gasi pozar.

X1. VRSTE IN NACINI USPOSABLJANJA ZA VARSTVO PRED POZAROM:
46. ¢len

Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali zaasno, oziroma obCasno
zaposlen poucen o varstvu pred pozarom ob:

- nastopu dela,

- premestitvi na drugo delovno mesto,

- razporeditvi na drugo delo,

- spremembi ali uvajanju nove delovne opreme,

- spremembi ali uvajanju nove tehnologije.

47. clen

Zaposleni se morajo pred spremembo ali uvajanjem nove delovne opreme in

uvajanju nove tehnologije pouditi o:

- organizaciji varstva pred pozarom v prostorih objekta,

- nevarnostih za nastanek pozara ali eksplozije,

- preventivnih ukrepih za varstvo pred pozarom,

- nalogah zaposlenih za prepreevanje nastanka pozara,

- uporabi razpolozljivih sredstev za ga$enje in o ravnanju v primeru nevarnost
pozara oziroma poZzara.

48. clen

Najmanj enkrat letno je delodajalec dolZzan izvesti prakticno usposabljanje za
izvajanje evakuacije iz objekta ob poZaru. O tem usposabljanju je potrebno vodii
evidenco o &asu usposabljanja, nadinu izvedbe usposabljanja ter o sodelujocih.
Zapisnik o tovrstnem usposabljanju se vodi kot priloga pozarnega reda- evidencni
list.



49, ¢len

Usposabljanje odgovornih oseb za gasSenje zaletnih poZarov in izvajanje
evakuacije se izvaja na delovnem mestu tistega, ki se usposablja. Usposabljanje
izvaja pooblastena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom.
Usposabljaje je sestavljeno iz teoretichega dela usposabljanja, ki vsebuje
seznanitev z nevarnostmi za nastanek poZara, preventivnimi ukrepi, nacrtom
evakuacije in uporabo ro¢nih gasilnih aparatov, zidnih hidrantov in drugih sredstev
za ga$enje name$cenih v objektu. Prakti¢ni del usposabljanja se izvede v objektu
in sestavlja ogled evakuacijskih poti, izhodov in prakti¢ne uporabe gasilnih sredstev
names&enih v objektu.

Periodiéno usposabljanje oseb odgovornih za gasenje zaCetnih pozarov in izvajanje
evakuacije se opravlja na tri leta.

O usposabljanju zaposlenih za varstvo pred pozarom se vodi evidenca, ki je priloga
temu pozarnemu redu.

50. ¢len

PoZarni red pri¢ne veljati z dnem, ko ga potrdi ravnatelj s svojim podpisom.

Domzale, december 2013

\Ravnatelj
__l_,J_ros GOVC




